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Niniejýe sprmozdanie @ierdwniki baddń oznaczone Đnbolem ,'A'', objęle zdkłesem ąfuedyĺącji PcÁ Ü AB 552

orazwyniki badoń nieakľedytałanych. Wyniki ipoza mhteý. dłĺedytdcji nie posiadajq oznaczenia ',A''.

tel. 41365543ó' 4ĺ3655428

fax 413451873
,h_

AB 552

Nr sprawozdania:

KoD PRÓBK|:

1HS.9051 .2. /81-6 .2016 Kietce, dnia:

sPRAWozDANlE z BADAŃ

í825loBś/sP/'t6

Zlecenie Nr 1HS.9052.938 .2016 z dnia: 10.10.2016
Woda do spożycia
bezzaslrzeżeń
wodociąg Ćmińsk -Bobrza, Ćmińsk, uĺ. Staszica 10, ośrodek Zdrowĺa

iĺ ĹUlŮ

NUMER PRÓBK| NADANY PRzEz PRlBKoBloRcĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o.,

Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J. Przyłęckiego 1t2,26 -085 Miedziana Góra
DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBKI:
ocENA STANU PRÓBK|:
PUNKT POBORU PRIBKI:

PRIBKOBIORCA: PrzedstawicielZGK Miedziana Góra (B. Witecka, upoważnienie nr 112011,
wydane pzez Śľwls;

POB|ERANlE PRÓBEK wg: PN-lso 5667.5:2003; PN-EN lSo 19458:2007
DATA lGoDZlNA PoBoRU PRÓBK|:
DATA lGoDZ|NA PRZYJĘCIA PRÓBK| Do BADAŃ:

08.1 1 .20'16 godz. 9.00
08.'l 1.2016 godz. 9.30

DATA ROZPOCZECIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 08.1 1.2016 I 09.11.2016

Badane wskaŹniki ĺ parametry Jednostka Kod Znak Wynik

Dopuszczalně
zakresy

wartości{1'2)

ldentyÍikacjí metody

Liczba bakterii grupy col! (Ą jtu100ml 0í'l a =0 0 ,N -EN ISO 9308-1:2014-12

Liczba Escherichia coli (Ą jtul00ml 0í5a =0 0 )N -EN ISO 9308-1:2014-12

Barwa (A) mg PVdm3 05íb <2 (3) ,N-EN ISO 78872012 p.6 metoda C

\łętność (A) NTU 052a = 0.28 1(3) ,N-EN ISO 7027:2003 p.6.3

PH (A)
(steżenie ionów wodoru)

O54a = 7,5 6,5-9,5 )N-EN ISO 10523:2012

Przewodnośi elektryczna właściwa
w 25"C (A)

pSicm 057a = 343 2500 )N-EN 27888:1 999

rFN (smak) (A)
stopień

rozcieńczenia
059a <'ĺ {3)

)N-EN 
1 622: 2006 Metoda uproszczona, paÍzysta'

Wbór niewvmuszonv

TON (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenĺa
06'la <1 (3)

)N-EN I 622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
wbór nie-wmtlszonv

Ąmonowy jon (A) mg NHa /dm3 í8'l b < 0,07 0,50 )N-C-04576-4: 1 994 p.6a
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LHs.9051.2.lrŁ6 .2016
t 5 11 201ô

Nr sprawozdania: Kielce, dnia:

jtk _jednostki tworzące kolonie
(ĺ) 

- w przypadku podanla jednej Wartości dolna WartoŚć zakresu Wynosi zero
(2) - dopuszczalne zakresy Wartości wg rozp. Ministra zdrowia z dnia 1 3 lĺstopada 2o1 5r' W sprawie jakości wody paeznaczonej do spożycia pzez ludzi

(DLv. z 2015Í.' poz.'l989)
(3) - akceptowalna(y) pÍzez konsumentóW ibez nieprawidłowych zmian

Wynik podany po znaku 'k'' dla parametrów fizyczno_chemicznych oznacza wynik poniżej gfanicy oznaczenia iloŚciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowal: Zatwierdził:

Kierclwnik Działu

Iľł!łł:
l(icrolvnik Qddziału

B ł:cjil ŕl -'Hil 
Ę,"o'::'*"

Eiz ĺ i ĺ/ł- a- Ś'iu š arczyk

1 1. 2016

oświadcza się, że:

1. Wyniki badanĺa odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbkl'

2. Bez pisemnej zgody Laboĺatorium, sprawozdanie nie może być pow|elane inaczej' jak tylko w całoŚci'

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoŚci za pobieranie w przypadku próbki pobranej pzez Kĺienta. lnformacje dotyczące sposobu pobieľania,

opisu miejsca pobieĺania, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi pzyŠługuje prawo ĺeklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5. Niniejszesprawozdaniezostałosporądzonew2egzemplaŻach, zczega1otzymuje Klient, a í pozostajewLaboratorium.
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