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AB 5 52 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badai oznaczone symbolem A", objete zalresem akvedytacy PCA nr AR 552
oraz wynikt badmi nieakredytowan yeh. Wynike spoza zakresu akredytacji me posiadajq oznaczenia , 4"
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. - 2016 Kielce, dnia: 08 071 20ip
SPRAWOZDANIE Z BADAN
=V YeUANIE £ SADAN
KOD PROBKI: 911/0BS/SP/16
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Gérze Sp. z 0.0.,
Kostomtoty Drugie, ul. Ks. J. Przyteckiego 1/2
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 433 2016 z dnia: 14.06.2016
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI: wodociag Cminsk Bobrza, Miedziana Géra, ul. Podgrod 57, Klub Sportowy,
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZGK Miedziana Géra (B. Witecka, upowaznienie nr 1/201 1,
wydane przez SPWIS )
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003: PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.07.2016 godz. 8.10
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.07.2016 godz. 8.25
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.07.2016 / 06.07.2016
Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka | Kod | znak Wynik zakresy ldentyfikacja metody
wartosci'™®
Liczba bakierii grupy coli (A) itv100ml | 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi | 015a = 0 0 PN -EN I1SO 9308-1:2014-12
Barwa (A) mg Pt/dm® | 051b « 2 -8 PN-EN 1SO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnosé (A) NTU 052a = 0,57 1 PN-EN 1SO 7027:2003 p.6.3
PH (A) = )
(slezenie jonow wodory) - 054a = 74 6595 |PN-EN ISO 10523:2012
Er;:f'g‘(':;’éé slektryczna wiasciwa uSlem [ 057a | = 397 2500  |PN-EN 27888:1999 ‘
stopien PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
TEN (smak) () rozciericzenia Gate = - wybor niewymuszony
stopien - PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
TON (zapach) (4) rozciefczenia Sty ’ s P wybér niewymuszony
Amonowy jon (A) mg NH, /dm? | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p 6a
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