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NUMER PRÓBK| NADANY PRZEZ PRoBKoBloRcĘ:
NMWA lADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnejw Miedzianej Górze Sp. z o.o.,

Kostomłoty Drugie, ul' Ks. J' Przyłęckiego 112,26 -085 Miedziana Góra

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI;

DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBK|:
ocENA STANU PRÓBK|:
PUNKT PoBoRU PRÓBK|:

PRÓBKoBloRcA:

k
LHS.9051'2. ŕ .2017

sPRAWozDANlE z BADAŃ

21 /oBŚ/sP/17

Kielce, dnia:

2017 -01 17

9.10
9.40
.2017

Zlecenie Nr 1HS.9052 .1 107.2016
Woda do spożycia
bezzastrzeżeń

z dnia: 14.12.2016

wodociąg Ćmińsk -Bobrza, Hydrofornia - Ćmińsk Wyrowce

Przedstawiciel ZGK Miedziana Góra (B. Witecka, upoważnienie nr 1 1201 1,

wydane przez ŚRwts;
POBIERANIE PRIBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007
DATA l GoDZINA PoBoRU PRÓBK|:
DATA l GoDZINA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do BADAŃ:

IA

10.01
10.01

10.01

2017
2017
2017 I

godz.
godz.

11.01DATA ROZPOCZECIA BADAN tJA lA ZAKONĹ]ltNlA BA|JAN

Badane wskaźniki i parametry Jednostka Kod znak Wynik

Dopuszczalne
zakresy

wartości(1'2l

ldentyfikacja metody

Liczba bakterĺi grupy coli (A) jtldl00ml 0í 1a =0 0 PN -EN tSO 9308-1.2014-12

Liczba Escherichia coli (A) jtlď100ml 01 5a =0 0 PN -EN tSO 9308-1.2014-12

Barwa (A) mg PVdm3 051 b <2 (3) PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

MętnoŚc NTU 052a = o,24 1(3)
PN-EN ISO 7 027 -1.2016-09
Metoda nefelometryczna

PH (A)
ísleżenie ionów wodoru)

054a = 7,3 ô.5_9.5 PN-EN lso 10523:20í2

]rzewodność eIektryczna właŚciwa
u 25"C A)

pS/cm 057a = 340 2500 PN-EN 27888:'ĺ999

TFN (smak) (A)
stopleń

059a 1
(3)

)N-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
Wbór niewmUszÔnv

TON (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenia
06 1a <1 (3)

]N-EN 'ĺ622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
Whór niewmlls7ÔnV

\monowy jon (A) mg NHa /dm3 181 b < 0,07 0,50 )N-C-04576-4:1 994 p.6a
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Nr sprawozdania: LHs.9o51.2. ŕ '2017
2017 -rir t ZKielce, dnia:

jtk _ jednostki twozące kolonie
(1} - w przypadku podanĺa jednej wańoŚci do|na wartość zakresu Wynosi zeŕo
(2) _ dopuszczalne zakresy wartości wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13listopada 20í 5r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. z 2A1 5r., poz. 1 989)
(3) _ alĺceptową|ną(y) przez konsumentów i bez nĺepĺawidłowych zmian

Wynik podany po znaku "< ' dla parametrów Íizyczno-chemicznych oznacza wynik poniżej granicy aznaczenia ilościowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował:

:n á3-'-Ę_.;t--'+-_-

Zatwierdził'.

:i'j!uVLí..|\

20il -01- 1 2

oświadcza sĺę, Że:

1 ' Wyniki badania odnoszą sĺę wyłącznie do dostaÍczonej próbki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorĺum, sprawozdanĺe nie moŻe być powielane inaczą' jak tylko w całości.
3' Labol'atorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieraniô w przypadku próbki pobranej pÍzez Klienta. lnformacje dotyczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobieranĺa, itp' sąinformacjami pozyskanymi od Kĺienta.
4. Klientowi przysługuje prawo rekĺamacji w terminie 'ĺ4 dni od daty otrzymania sprawozdanĺa z badań
5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach' z czega 1 otrzymuje Klient' a 1 pozostaje w Laboratorium.
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