
Woj ewódzka Stacj a S anitarno-Ep i dem i o 1 o giczna w Kięlcach
DZIAŁ LABORAToRYJNY

DDDZIAŁ BADAŃ HIGIENY Śnooowlsxe
ul' Jagiellońska 68,25-734 Kielcę

wrvw.rvsse-kielce.pl

E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

Niriejsze spľawzdąłie zŤvierąýylliki bđdati ozlaczone synbolenl ''Á'', ob'1ęĺe zakreseu ąkľedyĺacji PCÁ ilľ ÁB 552

orazýyniki badań nieąAŤedylo'qąilych. Wjnih spozą zah'esil dh'ed}lacji nie posiadą]q oznączeilia ,'Á''.

tel. 413655436, 413655428

fax 413451873

AB 552
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Kielce, dnia:Nr sprawozdania: LHS.9951 .2.e hí '2017
sPRAWozDANlE z BADAŃ

KoD PRÓBKI: 544toBśIsPt17
NUMER PRlBKl NADANY PRZEZ PRÓBKoBloRcĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej

Kostomłoty Drugie, ul' Ks. J. Przyłęckiego 112

Zlecenie Nr 1HS.9052 .229.2017DOKUMENT:
RODZAJ PRIBKI:
oCENA STANU PRÓBK|:
PUNKT PoBoRU PRÓBK|:

PRIBKOBIORCA:

GÓrze Sp' z o.o'

z dnia'.04.04.2017
woda do spożycia
bezzastrzeŻeń
wodociąg Ćmĺńsk Bobrza, Ćmińsk, ul. Staszica 'l0, Szkoła Podstawowa

Przedstawiciel ZGK Miedzĺana Góra (B. Witecka, upowaznienie nr 112011,

wydane przez ŚPWlS Kielce)

04.04.2017 godz.
04.04.2017 godz. 09.40

PoBlERANlE PRÓBEK wg: PN-lSo 5667-5;2003; PN-EN lSo 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PRIBKI:
DATA l GoDZ|NA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do BADAŃ:
DA ARoZPoCZĘclA BADAN i DATA ZAKONCZENIA tsADANIA: o4-O4-2o1 ĺ l o6.U4'2o

Badane wskaŹniki i parametry Jednostka Kod Znak Wynik

Dopuszczalne
zakresy

wańości(ĺ'2)

ldentyfikacja metody

-iczba bakterii grupy coli (A) jtuí00ml 011a 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12

-iczba Escherichia coli (A) JtU100ml 015a 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12

3arwa (A) mg PVdm3 051 b <2 (3) PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

vIętnośó (A) NTU 052a < 0,20 'ĺ (3} PN-EN ISO 7 027 -1 :201 6-09
Metoda nefelometryczna

)H (A)
'steżenie ionóW Wodoru)

054a = 7,5 6,5-9,5 PN-EN tSO 10523.2012

)rzewodnośó elektryczna właściwa
ł 25"C (A)

pS/cm 057a = 346 2500 PN-EN 27888:1999

IFN (smak) (A)
stopień

rozcieńczenia
059a <1 (3) PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,

wybór niewymuszony

TON (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenia
061a <1 (3) PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,

wybór ńiewymuszony

\monowy jon (A) mg NHa /dm3 ĺ 81b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4: 1 994 p.6a
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Nr sprawozdania: LHs.9o51 'z. íąí .zolz Kielce, dnia;

jtk -jednostki tworzące kolonie
(1) _ w przypadku podania jednej Wartości dolna Wartość zakresu wynosi zero
(2)-dopuszczalnezakresywańościWgrozp'Ministrazdrowiazdnia13listopada2o15r'WsprawiejakośclWodypÍzeznaczonEdospoŻyciaprzezludzi

(Dz.U. z 20 1 5r., poz. 1 989)
(3) - akceptowalna(y) pŻez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wynik podany po znaku "<" dla parametróW fizyczno_chemicznych ozna'zaWnik poniżej granicy oznaczenia iloścĺowego metody' dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował:

Badań

Zatwierdził'.

Kierownllt DrialU
Laborato,rYJnego

lákk:Íowska

:iału
dov.'irk;l

ú; -JĹy t\

oświadcza się, Że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki'

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może byó powielane inaczej, jak tylko w całości'
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie W przypadku próbki pobranej przez Klienta. lnformacje dotyczące sposobu pobierania,

opĺsu miejsca pobieÍania, itp' są informacjami pozyskanymi od Klienta.

4. Klientowĺ przysluguje prawo reklamacji W terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5. Nĺnie.jsze sprawozdanie zostalo sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 'ĺ otÍzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

slÍona2z2 Załącznik 1a do Po-02 obowiązuje od dnia 01'01'20'ĺ5Í.


