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AB 552

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KoD PRÓBKI: 13o2loBś/sP/17
NUMER PRÓBK| NADANY PRzÉz PRÓBKoBloRcĘ:
NAZWA lADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnejw Miedzianej Górze Sp. z o.o

Nr sprawozdania: LHs.9o51 .r' ,łt96 'zolĺ

DOKUMENT:
RODZAJ PRIBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT PoBoRU PRÓBKl:

PRÓBKoBloRcA:

Do BADAŃ:

' 
ZAKoŃCZENlA

Kielce, dnia: 20ĺ7 -0s- (J 3

Kostomłoty Drugie, ul. Ks' J. Pzyłęckiego 112

Zlecenie Nr 1HS.9052. 581.2017 z dnia'.24.07.2017
woda do spożycia
bezzastrzeżeń
wodociąg Ćmińsk Bobrza, Kostomłoty Drugie, ul. Stadionowa 3, Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji

Przedstawiciel ZGK Miedzĺana Góra (B. Witecka' upowaznienie nr 112011,
wydane przez ŚľwlS;

PoBlERAN|E PRÓBEK wg; PN-lSo 5667-5:2003; PN-EN lSo 19458:2007
DATA l GoDZlNA PoBoRU PRÓBKI:
DATA l GoDZ|NA PRZYJĘCIA PRlBKl

01.08.2017
01.08.2017

9od2.10.25
godz. 10.45

jtk _ jednostki tlvol"zące kolonie
(1) _ w przypadku podania jednej wartości dolna Wartość zakÍesu Wynosi zero
(2) _dopuszcza]nezakĺesywartoścĺ wgrozp'MinistraZdrowiazdnia13listopada2015r.WspÍawiejakości wodyprzeznaczonądospoŻyciapĺzezludzi

(Dz'U ' z 2015r ', poz.'ĺ 989)
(3) - akceptowatna(v) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wynik podany po znaku "<'' dla parametrów fizyczno-chemicznych oznacza wynik poniŹej granicy oznaczenia ilościowego metody, dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny

Zatwierdził:

20!7 -08- 0 3
ośWiadcza się' Że:

'ĺ. Wynikĺ badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

2. Bez pĺsemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moŻe być powielane inaczej, jak ýlko w całości'
3' Laboratorium nie ponosi odpowiedzĺalnoŚci za pobieranie W przypadku próbki pobÍanej przez Klĺenta. lnformacje dotyczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania' itp. są informacjami pozyskanymi od K|ienta.

4' K|ientowi przysługuje prawo reklamacjĺ w terminie 'ĺ4 dni od daty otrzymanĺa sprawozdania z badań

5' Ninĺejsze spÍawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 'ĺ otrzymuje K|ient, a 'ĺ pozostaje W Laboratorlum.

,ti

DATA ROZPOCZECIA BADANI, DATA tsADANIA: 01 -oa-2017 t02.oa.a)

Badane wskaŹniki i parametry Jednostka Kod Znak Wynik

Dopuszczalne
zakrssy

wańości(ĺ'2)

ldentyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) jtlí100ml 011a =0 0 PN -EN ISO 9308-1 :201 4-1 2+ A1 i2017 -04

Liczba Escherichia coli (A) jtld'ĺ00ml 01 5a =0 0 PN -EN ISO 9308-1 :201 4-1 2+ A1 :2017 -04

Barwa (A) mg PVdm3 051 b <2 (3) PN-EN lso 7887:2012 p.ô metoda c

Mętnośó (A) NTU 052a = 0,26 1 
(3) PN-EN ISO 7 027 -1 :201 6-09

MÔtôal2 néfÉlôméÍruĆ7n'

)H (A)
'śłéiénié iônÁw wôdôrl l\

054a 6,5-9,5 PN-EN ISO'10523;2012

Przewodnośó elektryczna Właściwa
w 25'C (A)

pS/cm 057a = 346 2500 PN-EN 27888:1999

TFN (smak) (A)
stopren

rozcieńczenia
059a <1 {3)

PN_EN 1622: 200ô Metoda uproszczona, parzysta'
Wbór niewmllŚzonv

ľoN (zapach) (A)
stopień

061a <1 t3)

\monowy jon (A) mg NHo /dm3 181 b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1 994 p.6a

Strona 1 z 1 załącznik 1a do Po-02 obowiązuje od dnĺa 01'01.2015r.


