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SPRAWOZDANIE Z BADAN

KoD PRoBKl: 1535/oBŚ/sP/17
NUMER PRÓBK| NADANY PRZEZ PRÓBKoB|oRCĘ:
NAZWA lADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnejw Miedzianej Górze Sp' z o.o'

LHS.9o51 'z' /íý 'zoll Kielce, dnia: 2017 -09- 0 7

Kostomłoty Drugie' ul. Ks. J. Przyłęckiego 112

Zlecenie Nr 1HS.9052 .701 .2017 z dnia: 23.08.2017
woda do spożycia
bezzastrzeŻen
Wodociąg Ćmĺńsk Bobrza, gm. Miedziana Góra, Porzecze 22, Szkoła Podstawowa

Przedstawiciel ZGK Miedziana Góra (B. Witecka, upowaznienie nr 112011,
wydane przez ŚPWlS Kielce)

PoBlERANlE PRÓBEK wg: PN-lSo 5667-5:2003; PN-EN lSo 19458:2007

Nr sprawozdania:

DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBKI:
ocENA STANU PRÓBK|:
PUNKT PoBoRU PRÓBKl:

PRÓBKoBloRCA:

DATA I GODZINA POBORU PRIBKI:
DATA l GoDZINA PRZYJĘCIA PRÓBK| Do BADAŃ:
DAT

05.09.2017 godz. 11.00
05.09.2017 godz. 11.20

AH.OĹPOcltĹjlA tsAlJAN / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.09.2017 / 06.09.2017

Badane wskaŹniki i parametry Jednostka Kod Znak Wynik
Dopuszczalne

zakresy

wartości(1'2)

ldentyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100m1 0í 1a =0 0 )N -EN ISO 9308- I :201 4 -1 2+ A1 :2017 -04

-iczba Escheĺichia coli (A) jtk/100m1 01 5a 0 ,N -EN ISO 9308-1 :201 4-12+41 :2017 -04

Sarwa (A) mg PUdm3 051 b <2 (3) )N-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

Vlętnośc (A) NTU O52a 0,33 1 
(3)

)N-EN ISO 7 027 -1:2016-09
úetoda neíelometryczna

PH (A)

(stęŹenie jonóW Wodoru)
054a 7.3 ô'5-9'5 'N-EN ISO 10523.2012

PrzewodnoŚć elektryczna Właściwa
w 25"C (A)

pS/cm 057a 2500 PN-EN 27888:1999

TFN (smak) (A) stopień
rozcieńczenia

059a <1 (3) PN-EN 16221 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
Wbór niewml]Ś7ÔnV

l-ON (zapach) (A) stopień
rozcieńczenia

061a <1 {3) PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
Wvbór nĺevwmuszonv

Ąmonowy jon (A) mg NHo /dm3 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1 994 p.6a

stĺona 'l z 2 Załącznik 1a do Po-02 obowiązuje od dnia 01'01'2015r



Nr sprawozdania: LHS.gos'l .2.lí9L2a7 Kielce, dnia: 2417 -09- a 7

jtk -jednostki tworzące kolonie
{1) _ w przypadku podania jednej wartości dolna Wartośó zakresu wynosi zero
(2) _dopuszczalnezakresywartości wgrozp.MinistraZdrowiazdnia13listopada2015r'wsprawiejakości wodyprzeznaczonejdospożyciaprzezludzi

(Dz.U - z 201 5r., poz. 1 989)
(3) - akceptowalna(y) pÍzez konsumentów i bez nieprawidłowych umian

Wynik podany po znaku "<'' dIa parametrów fizyczno_chemicznych oznacza wynik poniżej granicy oznaczenia ilościowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny
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ośWĺadcza się, że:

1 ' Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorĺum, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoścĺ za pobieÍanie W przypadku próbki pobranej przez Klienta. lnformacje dotyczące sposobu pobieranĺa,

opisu miejsca pobierania, itp. są informacjamĺ pozyskanymi od Klienta'
4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji W teÍminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone W 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient' a 1 pozostaje W Laboratorĺum.

stÍona 2 z 2 załącznik 1a do Po_02 obowiąŻuje od dnia 01.01.20'15r


