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NUMER PRÓBK| NADANY PRZET PRÓBKoB|oRCĘ: 1

NAZWA lADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki KomunalnejW Miedzianej GÓrze Sp. z o.o.,

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBK|:
oCENA STANU PRÓBK|:
PUNKT PoBoRU PRÓBKl:

PRÓBKoBloRcA:

LHS.9o51 .2. /ĺ4 '2O18

sPRAWozDANlE z BADAŃ

163/0BŚ/sP/18

Kielce, dnia: lľĺg -ť,?- 1?

Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J. Przyłęckiego 112,26 -085 Miedziana Góra

Zlecenie Nľ LHS.9052. 93 .2018 z dnia: 15.01 .2018
woda do spożycia
bez zaslrzeŻeń
wodociąg Ćmińsk -Bobrza, Miedziana Góra, Urząd Gminy, ul. Urzędnicza 18, łazienka
- parter

Przedstawiciel ZGK Miedziana Góra (B. Witecka, zaśWiadczenie nr LHS/1 7i2018
wydane przez WSSE w Kielcach )

PoBlERANlE PRÓarK wg: PN-lSo 5667-5'.2017-10; PN-EN lSo 19458:2007

DATA l GoDZlNA PoBoRU PRÓBKI:
DATA l GODZ|NA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do BADAŃ:

KONCZENIA BADANIA

06.02.2018 godz. 9.20
06.02.2018 godz. 9.50
06.02.201 8 I 09.02.2018DATA RoZPOcZĘc lA tsAlJAN A /DATAZA

Badane parametry Jednostka Kod Znak Wynik
Wartość parametryczna

11,21

ldentyfikacja metody

Liczba baklerii grupy coli (A) jtu100ml 011a o(3) PN -EN ISO 9308-1 :201 4-12+ A1 :2017 -04

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m1 01 5a =0 0 PN -EN ISO 9308-1 :201 4-12+ A1 :2017 -04

ogó|na liczba mikroorganizmów
w temp. 2212'C (A)

jtk/1ml 025a = 11 [6-20]-
Bez nieprawidłowych

zmian(a)

PN-EN ISO 6222.2004
Metoda posiewu Wgłębnego

Barwa (A) mg PVdm3 05í b <2

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych

zmian(s)

PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

Vlętność (A) NTU 052a = o.42

Akceptowalna przez
konsumentóW i bez

nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakres
Wartości do 1,0

PN-EN ISO 7027 -1 :2016-09
Mletoda nefelometryczna

]tęŻenie jonÓw wodoru (pH) (A) 054a 7,3 6,5-9,5 )N-EN ISO 10523.2012

)rzewodnośó elektryczna Właściwa
v 25'C (A)

pS/cm 057a 346 2500 )N-EN 27888.1999

rFN (smak) (A)
stopień

rozcieńczenia
059a <1

Akceptowalny przez
konsumentiw i bez

nieprawidłovýych zmian.

)N-EN 'ĺ622: 2006
vletoda uproszczona, paÍzysta' wybór
liewymuszony

TON (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenia
061 a

Akceptowalny przez
konsumentóW i bez

nieprawidłowych zmian'

PN-EN 1622:2006
|\4etoda uproszczona, parzysta, Wybór

niewymuszony
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Nr sprawozdania: LHS.9o51 .2. l?/ .2018

{
Kielce, dnia: 2018-ľ,?- 1?

jtk _jednostki tvvorzące kolonie
(1) _ w pĺzypadku podania.|ednej wartości dolna wartośó zakresu wynosi zero
(2) 

- wartość parametryczna Wg rozp. Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonĄ do spoŻycia pÍzezludzi

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
(3) _Dopuszczasiępojedynczebakterie<1ojtk(NPL).Wprzypadkuwykryciabakterii grupycoli <10jtk(NPL/100ml naleŻywykonaóbadanieparametru

E.coli i enterokoki Wzwiązku z s 21 ust' 4rozpoÍządzenia.
Io) -zalecasię,abyogólnalĺczbamikroorganizmówniepÍzekraczała:_í00jtkJ1 mI WWodzieWprowadzanej dosieci Wodociągowej,

^200 jlkll ml w kranie konsumenta-
(5) - Pożądana wartość tego parametru w Wodzie W kranie konsumenta - do 15 mg Püdm3
* _ niepewnośi rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufności 95% i współczynnĺka ÍozszeÍzenia k=2, nie uwzg|ędnia etapu pobierania próbek

Wynik podany po znaku ''<'' dla parametróW fizyczno_chemicznych oznacza wynik poniżej granĺcy oznaczenia ilościowego metody, dĺa smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował: Zatwierdził:

2018 -02- 1Ż

oświadcza się, Że:

í ' Wyniki badanĺa odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium' sprawozdanie nie moŻe być powielane inaczej, jak tylko w całości'
3' Laboratorium nie ponosi odpowiedzĺalności za pobieranie W przypadku próbki pobranej przez Klienta. lnformacje doýczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania' itp' są informacjami pozyskanymi od Klieŕtta'

4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji W terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5' Ninie'isze sprawozdanie zostało sporządzone W 2 egzemplaÍzach, z czego 'ĺ otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w LaboratoÍium.
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