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Nr sprawozdania LHS.sosl .2./ 06/.20rc

sPRAWozDANlE z BADAŃ

KoD PRoBKl: 1o45/oBŚ/sP/18
NUMER PRÓBK| NADANY PRZEZ PRÓBKoBloRcĘ: 612018

NAZWA l ADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp
Kostomłoty Drugie, ul. Ks' J. Przyłęckiego 1ĺ2'26 -085

Zlecenie Nr LHS 9052. 538 .2018

Kielce, dnia:

. z o.o.,
Miedziana Góra

z dnia'. 18.06.2018

201B -0i- 1 Ü

DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBKI:
OCENA STANU PRÓBK|;
PUNKT PoBoRU PRÓBKl:

PRÓBKoBloRcA:

POBIERANIE PROBfK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
DATA l GoDZlNA PoBoRU PRÓBK|:
DATA l GoDZ|NA PRZYJĘCIA PRÓBK| Do BADAŃ:

Woda do spożycia
bez zastrzeŻeń
wodociąg Cmińsk -Bobrza' Ćmińsk, ul. Podgrid 57 ,26-085 Miedziana Góra, Klub Sportowy.

Przedstawiciel ZGK Miedziana GÓra (B. Witecka, zaŚWiadczenie nr LHS/1 5/2018
wydane przez WSSE w Kielcach )

03.07.2018
03.07.2018

godz. 9.00
godz.9.25
06.07.2018DATA ROZPOCZECIA BADAN A / DATA ZAKONCZENIA tsAI]ANIA: U3.U/.2U',l E ĺ 06.Uĺ.

Badane parametry Jednostka Kod Znak Wynik
Wartość parametryczna

t1,21
ldentyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/'l00m1 011a o(3) rN -EN ISO 9308-1 :201 4-12+ 41.2017 -04

Liczba enterokoków (A) jtk/100m1 01 3a 0 rN-EN ISO 7899-2:2004

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m1 01 5a 0 0 ]N -EN lso 9308-1'201 Ą-12+ A1 :2017 -04

ogólna liczba mikroorganizmÓW
ŕý temp' 2212'C (A)

jtk/1ml 025a s6 [25-51]
Bez nieprawidłowych

zmian(a)

)N-EN ISO 6222:2004
Vletoda posiewu Wgłębnego

Barwa (A) mg PVdm3 05'ĺ b 2

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

niepraWidłoWych

zmian(s)

)N-EN ĺso 7887:2012 p.6 metoda c

lvlętność (A) NTU 052a 0.66

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian
Zalecany zakres
Wartości do 1'0

PN-EN ISO 7027 -1 :2016-09
l\/etoda nefelometryczna

Stężenie jonów wodoru (pH) (A) 054a 7.4 6,5-9.5 PN-EN tSO 105232012

Przewodność elektryczna właściwa
w 25'C (A)

pS/cm 057a 2500 PN-EN 27888:1999

TFN (smak) (A)
stopień

rozcĺeńczenia
059a

Akceptowalny przez
konsumentów i bez

nieÔrawidłowvch zmian

PN-EN 1622:2006
Metoda uproszczona, parzysta' vvybóÍ

niewvmuszonv

TON (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenia
061 a <1

Akceptowalny przez
konsumentów ĺ bez

nieorawidłowvch zmian

PN-EN 1622:2006
Metoda upĺoszczona, parzysta, Wybór

niewvmuszonv
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jtk
(1)

(2)

Nr sprawozdania LHS.eos1 '16? rr,u Kielce, dnia 201ą -fi7- 1 0

_ jednostki tlvorzące kolonie
_ W przypadku podania jednej wartości do|na wartośi zakresu wynosi zero
_ wartośó parametryczna Wg rozp. Minĺstra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakoŚci Wody przeznaczonej do spożycia pÍzezludzi

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
(') _DopuszczasiępojedynczebakteÍie<1o'|tk(NPL)'WprzypadkuWykryciabakteriĺ grupycoli <10jtk(NPLy100mI naleŻyWykonaÓbadanieparametru

E.coli i enterokoki wzwiązku zs 21 ust. 4ĺozporządzenia.
|o\ -zalecasię,abyogólnaliczbamikroorganizmówniepÍzekÍaczała'._1oojtld1 ml wwodziewprowadzanej dosieci Wodociągowe.j'

-20o jlkll ml w kranie konsumenta.
(u) - Pożądana wartośÓ tego parametru w Wodzie W kranie konsumenta - do 15 mg PVdm3
- _ niepewność ÍozszeÍzona wyniku oszacowana dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszeÍzenia k=2, nie uwzg|ędnia etapu pobierania próbek

Wynik podany po znaku ''<" dla parametrów fizyczno_chemicznych oznacza wynik poniŻej granicy oznaczenia ilościowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował Zafu'lierdził.

ik oddziału
y Środowiska

I usa rczyk

oŚWiadcza się, że:

1 ' Wynĺki badania odnoszą się Wyłącznie do dostarczonej próbki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moŻe być powielane inaczej, jak tylko w całoŚcĺ'

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieraniew przypadku prÓbki pobranej przez Klienta. lnformacje dotyczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.

4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji W terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5. NĺniejszesprawozdaniezostałosporządzoneW2egzemplaÍzach,z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostajewLaboratorium.
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