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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORAToRYJNY

oDDZIAŁ BADAŃ HIGIENY Śnooowlsxł
ul. Jagiellońska 68,25-134 Kielce

n n,n'.rvsse-kiclce.pI

E-mail: la b.hk@lvsse-kielce.pl tel.413ó55436

far 413451873

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9o51 z' l)ĘĄzorc

sPRAWozDANlE z BADAŃ

í 24oloBŚ/sP/18

Kielce, dnia: 2018 -{]f;-0 /

Zlecenie Nr 1HS.9052. 609 .2018
woda do spozycia
bez zasIrzeŻen
Wodociąg Ćmińsk-Bobrza, Kostomłoty Drugie, ul. Stadionowa 3,

oŚrodek Spońowo-Rekreacyjny.

Przedstawiciel ZGK Miedziana Góra (B. Witecka, zaśWiadczenie nr LHS/1 5/2018

NUMER PRÓBK| NADANY PRZEZ PRÓBKoBloRCĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej GÓrze Sp. z o.o',

Kostomłoty Drugie, ul' Ks. J. Przyłęckiego 112,26 -085 Miedziana GÓra

DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBK|:
oCENA STANU PRÓBKl:
PUNKT PoBoRU PRÓBKl

PRÓBKoBloRcA:
wydane przez WSSE w Kielcach )

PoBlERANlE PRÓBEK wg: PN-lSo 5667-5:2017-'10; PN-EN lSo 19458:2007

DATA l GODZINA PoBoRU PRÓBK|:
DATA l GODZ|NA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do BADAŃ:

ŃczrrulR BADANlA:

z dnia 23

01.08.2018 godz.9.00
01.08.2018 godz.9.35
01 .08.2018 I 04.08.2018DATA ROZPOCZECIA BADAN A /DATAZAKO

Badane parametry Jed nostka Kod Znak Wynik
Wańość pařametryczna

t1.2\
ldentyfikacja metody

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100m1 01 1a 0 o{lr PN -EN lso 9308_'l :2014_'12+A1:2017 -oĄ

Liczba enterokokóW (A) jtk/100m1 01 3a 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

Liczba EscheÍichia coli (A) jtk/100m1 01 5á 0 0 'N -EN tSO 9308-1.201 4-1 2+ 41.2017 -04

f, gó|na liczba mikrooÍganizmóW
Ntemp.22+2"C (A)

jtk/1ml 025a '16 110-271-
Bez niepÍawldłowych

zmian(o)

)N-EN tSO 6222.2004
Vletoda posiewu wgłębnego

Barwa (A) mg PVdm3 051 b <2

Akceptowalna przez
konsumentóW i bez

nieprawidľowych

zmian(5)

PN-EN ISO 7887 2012 p.6 metoda C

Mętnośó (A) NTU 052a = 0,21

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmaan

Zalecany zakres
wartości do 1,0

PN-EN ISO 7027-1 .2016-09
Metoda nefelometryczna

stęŻenie.jonóW Wodoru (pH) (A) 054a = 7,4 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012

Przewodnośi elektryczna Właściwa
w 25"C (A)

pS/cm O57a 388 2500 PN-EN 27888:1999

FN (smaK) (A)
stopień

rozcieńczenia
059a

Al(ceptowalny przez
konsumentóW i bez
ôńŕ.t^,iÁ'^u^'^h 7miá

PN-EN 1622:2006
\4etoda uproszczona' parzysta' wybór
aiA\^^/ml le7ônV

ION (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenia
061 a <1

Akceptowalny przez

konsumentów i beŻ

nieprawidłowych zmian

)N-EN 1622: 2006
ý]etoda uproszcuona, parzysta, Wybór

riewymuszony
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Nr sprawozdania LHS.eosl z./JQ|.zorc Kielce, dnia: 2{}ĺ8 _fi3" 
# I

Jtk
(1)

t2)

_ jednostki tworzące koIonie

_ w przypadku podania jednej Wartości dolna Wartośó zakresu Wynosi zero
_ wartośÓ parametryczna Wg rozp' Ministra Zdrowia Z dnia 7 gÍudnia 2017r' W sprawie jakości wody pÍzeznaczonej do spożycia pÍzezludzi

(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
(') -Dopuszczasiępojedynczebakterie<10jtk(NPL).WprzypadkuWykryciabakterii grupyco|i <10jtk(NPLy100ml należywykonaćbadaniepaÍametru

E'coli i enteÍokoki wzwiązku z s 2'1 ust. 4 ÍozpoÍządzenia.
|a) -zalecasię' abyogó|naliczbamĺkroorganizmóWnie pÍzek-aczała'. -1ooľk/1 m| WWodziewprowadzanej dosieci Wodocĺągowej'

_200 ľk/1 m| W kranie konsumenta'
(') _ Pożądana wartość tego parametru W Wodzie W kranie konsumenta - do 15 mg PVdm3
* - niepewność rozszeÍzona Wyniku oszacowana dla poziomu ufności 95% i Współczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzględnia etapu pobieÍania próbek

Wynik podany po znaku ''<" dla parametÍóW fizyczno-chemicznych oznacza wynik poniŻej granicy oznaczenia iloŚciowego metody' dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował: Zatwierdził:

r(_)łv!lj'(

Kie
Badań

2010

oŚWĺadcza się, że:

1 ' Wyniki badania odnoszą się Wyłącznie do dostarczonej próbki'

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moŻe byó powielane inaczej, jak tylko W całości-

3' Laboratorium nie ponosi odpowaedzialności za pobieranie W przypadku prÓbki pobranej przez Klienta' lnformac.je dotyczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania, itp są informacjami pozyskanymi od Klienta-

4' Klientowi przysługuje prawo reklamacji W teÍminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5' NiniejszesprawozdaniezostałosporządzoneW2egzemplarzach,zczego 1 otrzymuje K|ient' a 1 pozostajeWLaboratoÍium'

ik odcjzrału
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