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Nr sprawozdania:

KoD PRÓBKI:

LHS.9051 '2 /lą{ 2u8

sPRAWozDANlE z BADAŃ

'l725loBŚ/sP/18

Kielce, dnia: 2{)18 -10- 1 J

Zlecenie Nr 1HS.9052.898.2018 zdnia'. 19.09.2018
Woda przeznaczona do spożycia przezludzi
bezzastrzeŻeń
Wodociąg lmińsk-Bobrza, Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J.Przyłęckiego 112,ZGKbiuro,
pomieszczenie socjalne.

Przedstawiciel ZGK Miedziana GÓra (B' Witecka, zaśWiadczenie nr LHS/15/2018

NUMER PRÓBK! NADANY PRZEZ PRÓBKoB|oRcĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o.'

Kostomłoty Drugie, ul' Ks. J. Przyłęckiego 112,26 -085 Miedziana Góra
DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBK|:
oCENA STANU PRÓBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PRÓBKoBloRCA:
ydane przez WSSE w Kielcach )

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5'.2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
DATA l GoDZ|NA PoBoRU PRÓBK|:
DATA l GoDZ|NA PRZYJĘC|A PRoBKl Do BADAN:

(oŃCZE DA

09.10.2018 godz 9.35
09.10.2018 godz. 10.00
09.10.208/ 15.10.2018DATA ROZPOCZĘC\ A tsADAN IA IJA IA ZAKONL;ZLNIA BAUANIA

Badane parametry Jednostka Kod Znak Wynik
Wartość parametryczna

11,2)

ldentyfikacja metody

Liczba bakterii grupy colr (A) jtk/100m1 011a 0 o(3) PN -EN ISO 9308-1:201 4-12+41.2017 -04

ticzba enterokoków (A) jtk/100m1 01 3a 0 0 PN-EN tSO 7899-2.2004

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m1 01 5a 0 0 PN -EN ISO 9308-1 :201 4-1 2+ 41.2017 -04

)gó|na licZba mikroorganizmóW
Ntemo.22x2'C (A\

jtk/1ml 025a 7 t3-151.
Bez nieprawldłowych

zmian(al

PN-EN ISO 6222:2004
Metoda oosiewu Wołebneoo

BaMa (A) mg Pťdm3 051 b <2
Akceptowalna pĺzez
konsumentów i bez

nieprawidłowych

zmian(5)

PN-EN ISO 7887 2012 p.6 metoda C

Vlętność (A) NTU 052a = 0,46

AKceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakres
Wartości do 1'0

PN-EN ISO 7 027 -1.201 6-09
Metoda nefelometryczna

stęŹenie jonóW Wodoru (pH) (A) 054a aą 6,5-9,5 PN-EN tSO 10523.2012

Przewodnośó elektryczna Właściwa
w 25'C (A)

pS/cm 057a 341 2500 PN-EN 27888.1999

TFN (smak) (A)
stopień

rozcieńczenja
059a 1

Akceptowalny przez
konsumentóW i bez

nieprawidłowych zmian

PN-EN 1622:2006
Metoda uproszczona, parzysta, Wybór

niewvmuszonv

TON (zapach) (A)
stopień

rozcieńczenia
061a 'I

Akceptowalny przez
konsumentów i bez

nieorawidłowvch zmian.

PN-EN 1622:2006
Metoda uproszczona' parzysta, WybÓÍ

niewvmuszonv

Antymon (A) ;.ĺg/dm3 1 03a 1,2 5,0 PB/oBl/os Wydan je 2 z 09.07 '2018 Í

Ąrsen (A) pgidm3 't04a 1? 10 PN-EN ISO 11969:1999

Ązotany (A) mg NO./dm3 í 10b 20 5o(6) PN-EN ISO 10304-1 :2009+AC:2012

\zotyny (A) mg NO2/dm3 111b < o,02 o,5o(6) PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+ AC201 2

Bor (A) mg/dm3 114b 0,05 10 PB/oBŚ/25 Wydanĺe'1 z31'1O.2OO8 r

Bromiany (A) pg/dm3 115a < 5,0 1 0(7) PN-EN |so 'ĺ 5061 :2003
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lhlorki (A) mg/dm3 12',tb 250 P N-EN tSO 1 0304 -1.2009+ AC:201 2

Chrom og. (A) pg/dm3 't23a 50 PN -EN lso 'ĺ5586: 2005

lyjanki (A) pg/dm3 126a <5 50 P N-80/C-04603/01

Fluorki (A) mg/dm3 't33b < 0'0ô 1,5 P N-EN ISO 1 0304 -1 :2009+ AC:201 2

Glin (A) pg/dm3 136a 20 200 PN.EN ISO 12020:2002

Kadm (A) pg/dm3 'ĺ39a 0,5 5,0 PN -EN ISO 15586:2005

Vlagnez (A) mg/dm3 141b 12 7-12518) PN_C-04554_4: 1 999 Załącznik A

Vlangan (A) pg/dm3 142a -J 50 PN -EN lso 'ĺ5586: 2005

ViiedŹ (A) mg/dm3 't43b < 005 a 
^(9)( 

r0) PN-lSO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pg/dm3 145a < 3,0 2ois) PN -EN ISO 15586:2005

]łóW (A) pg/dm3 146a <2 1o(s) PN -EN ISO 15586:2005

RtęÓ (A) pg/dm3 149a < 0,30 1,0 PN -EN ISO 12846.2012

Selen (A)' pg/dm3 1 50a 1,0 10 PB/OB|/o5 wydanie 2 z 09.07 .2018 r.

Siarczany (A) mg /dm3 ĺ5íb =17 250 PN-EN ISO 10304-1 :2009+AC:201 2

sód (A) mg /dm3 154b < 5,0 200 PN-ISO 9964-1 : 1 994 + Ap1 :2009

TwardośÓ ogó|na (A)
mg

CaCO./dm3
16í b = 166 6o-5oo(r r ) PN-lSO 6059:1 999

ŹeIazo ogólne (A) pg/dm3 ,170a 200 PN-lSO 6332:2001 + Ap 1:201 6-06

\monowyjon (A) mg NHa/dm3 181 b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4: 1 994 p.6a

1,2 dichloroetan (A) pĺg/dm3 207a < 'ĺ0 3,0 PN-EN lso 10301 :2002 Rozdział 2

Benzen (A) pg/dm3 229a 0,1 1,0 PBIOBSI22 wydanie 1 z 06.10.2008 r

Benzo(a)piren (A) pg/dm3 230a < 0,0025 0,010 PB/oBŚ/o6 Wydanie 1 z 31.o8'2005 r

Benzo(b)fluoÍanten (A) pg/dm3 231a < 0 0025 PB/oBŚ/o6 Wrydanie 1 z 31.o8.2oo5 r

Benzo(ghi)perylen (A) pg/dm3 232a < 0,0025 PB/oBŚ/o6 vvydanie 1 z 3'1'o8.2o05 r

Benzo(k)fluoÍanten (A) pg/dm3 233a < 0,0025 PB/oBŚ/06 wydanie 1 z 31 'o8.2oo5 r

3Íomodichlorometan (A) mg/dm3 238b < 0,0010 o,o1 5(12) PN-EN ISO 10301 :2002 Rozdzial 2

)hloraminy mg/dm3 240b 0.04 o'5ĺ12) PB/oBŚ/39 wyd. 1 z 29 'O3.2o18

i-HCH (E) (A) pg/dm3 250a < 0,006 0,10 PB/OBS/2o wydanie 3 z 10.04.2012 r

Dibromochlorometan (A) mg/dm3 255b < 0,0010 PN-EN ISO I 030 1 :2002 Rozdzial 2

ĺndeno(1,2,3-c,d)piren (A) pg/dm3 280a < 0,0025 PB/oBŚ/o6 Wydanie 1 z 31.OB.2005 r

rHcH (E) (A) pg/dm3 292a < 0,006 0,1 0 PB/oBŚ/2o Wydanie 3 z 1o.o4.2o'l2 í

' 
pestycydóW (E) (A) pĺg/dm3 308a < 0,006 0,50(13) PB/oBŚ/2o Wydanie 3 z 1o.o4'2012 Í

Tetrachloroeten (A) pg/dm3 31 9a < 1,0 PN-EN lso 1 030 1 :2002 Rozdział 2

TÍibromometan (bromoform) (A) mg/dm3 324b < 0,0010 P N-EN lso 1 030 1 :2002 Rozdział 2

Trichlorometan (chloroform) (A) mg/dm3 328b < 0,00'ĺ 0 o,o3o(12) P N-EN lso 1 030 1''2002 Rozdział 2

Trihalometany -ogólem (I THM) (A) pg/dm3 332a 1,0 1 OO{7X14) PN-EN lso'lo301'2002 Rozdział 2

UtIenialnośi (A) mg/dm3 333b 0,5 50 PN-EN ISO 8467:2001

' 
Wieĺopierścieniovvych

Węglowodorów aromatycznych (A)
pg/dm3 334a < 0.0025 0,1 o(r5r PBiOBS/06 vvydanie 1 z 31.08.2005 r

f trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm3 338a 1,0 10 PN_EN |So 1 0301 :2002 Rozdział 2

Nr sprawozdania LHS.9o51 .2.1ĺą+ zorc Kielce, dnia: 2018 -l0l' .
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,
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'o''o
Kielce, dnia 2018 -ĺ$- J ,:

ĺ HCH (E) (A) pg/dm3 341 a 0,00(i 0,1 0 PB/oBŚ/20 Wydanie 3 z 10.O4'2012 r

I-HCH (E) (A) ug/dm3 342a 0.000 0,1 0 PB/OBS/20 wydante 3 z 10.04.2012 r

ríichloroeten (A) pg/dm3 350a < 1.0 PN-EN lso 10301;2002 Rozdzlał2

lypermetryna (A) pg/dm3 36't a < 0,006 0,10 PB/oBŚ/2o v{/d.3 z 10'04'2012 (

rcB (E) (A) pg/dm3 37 1a < 0,000 0''ĺ0 PB/oBŚ/2o Wydanie 3 z 10.04'2012 l

\-cyhalotrin (E) (A) pg/dm3 372a < 0,006 0, 10 ,B/oBŚ/2o wydanie 3 z 1o'04.2012 Í

vlalation (E) (A) pg/dm3 384a < 0,006 0,10 ,B/oBŚ/2o Wydanie 3 z 10.o4'2012 Í

Heptachlor (E) (A) pg/dm3 393a < 0,006 0,030 ]B/oBŚ/2o Wydanie 3 z 10.04.2012 l

lhloropiryfos (E) (A) pg/dm3 609a < 0,006 0,10 ]B/oBŚ/2o Wydanie 3 z 1O.O4'2o12 (

Pĺocymidon (E) (A) pg/dm3 677a 0,006 0,'t 0 PB/oBŚ/2o Wydanie 3 z 10'04'2012 Í

Bifentryna (E) (A) pg/dm3 678a 0,006 0,1 0 PB/oBŚ/2o Wydanie 3 z 10'04.2012 r

jtk
(1)

t2)

- jednostki tvvorzące kolonie

- w przypadku podania jednej Wartości do|na wartośÓ zakresu Wynosi zero

- Wartość paÍametryczna Wg rozp. |\4inistra Zdĺowia z dnia 7 grudnia 2o17r' W sprawie jakości Wody przeznaczonej do spoŻycia przezludzi

(az'U. z2017Í., poz' 2294)

- Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 1o jtk (NPL)' W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLy 100 ml na|eży Wykonać badanie parametru

E.coli i enteÍokoki w związku z s 21 ust. 4 rozpoíządzenia.
(o) _ Zaleca się' aby ogólna |iczba mikroorganizmów nie ptzekraczała' - 100 jtk/1 ml W Wodzie Wprowadzanej do sieci Wodociągowej'

-200 jlkll ml w kranie konsumenta.
(5) _ PoŻądana wartośó tego pafametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptldm3
(6)_Warunek:[azotany]/5o+[azotyny]/3Ś1'gdzieWartościwnawiasachkwadratowychoznaczają:stęŹenieazotanóW(N03)iazotynóW(Nor)wmg/dm3.

stęŹenie azotynÓw W Wodzie uzdatnĺonej Wprowadzonej do sjeci Wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nĺe moŻe przekraczać Wartości o'1o mg/dm3'

(') 
_ W miarę moŻliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dąŻyć się do osiągnĺęcia nĺŻszej Wartości'

(8) - Nie więcej niŻ 30 mg/dm3 magnezu' jeżeli stęŻenie siarczanlw jest róWne lub większe od 250 mg/dm3. Przy niŻsze] zawartości siarczaniw

dopuszczalne stężenie magnezu Wynosi 'l 25 mg/dm3; wartośc zalecana ze względÓw zdrowotnych - oznacza, że jest poŻądana d|a zdrowla

ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne'
(9) 

- Wartość stosuje się do pÍibki wody przeznaczonej do spoŹycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią meiodą pobierania próbek z kranu oÍaz pobrane1

w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowe'i spoŻywanej przez konsumentÓw, z uwzg|ędnieniem okresovÝych krótkotMałych

WzrostÓW stęŻeń'
('o) 

- Wartość dopuszczalna, jeŻeli nie powoduje zmiany barwy Wody spowodowanej agresyvvnością korozy1ną Wody dla rur mĺedzianych.

,'') _WartośćzalecanazeWZględóWzdrowotnych_oznacza,ŻejesttoWartośćpoŻądanacjlazdrowialudzkiego,a|enienakładaobowiązkuuzupełniania'

przez przedsiębioÍstwo Wodociągowo-kanalizacyjne' minimalnej Żawartości'
(12) -Wpunkcieczerpalnymukonsumenta,jeŻeĺiWodajestdezynfekowanachĺorem,lubjegozwiązkami'
(13)-fpestycydowoznaczasumęposzczególnychpestycydówwykrytychioznaczonychiloścjowowramachmonitoringu'
(1o) _ TrihaIometany _ogóľem ('THM) oznacza sumę związków: trichlorometan (chIoroform), tribromomelan (bromoform)' bromodjchlorometan' dibromochlorometan
('5) _WartośćoznaczasumęWyszczególnionychzwiązków:benzo(b)f|uoranten,benzo(k)fluoranten'benzo(ghi)perylen, lndeno(1,2,3-cd)piren
- - niepewnośó ÍozszeÍzona Wyniku oszacowana dĺa poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2' nie uwzg|ędnia etapu pobierania próbek

(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.

Wynik podany po znaku "<'' dla parametróW fizyczno_chemicznych oznacza Wynik poniżej granicy oznaczenia ilościowego metody' dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował

ośWiadCza się' że:

1 ' Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

2' Bez pisemnej zgody Laboratorium' sprawozdanie nie moŹe być powielane ĺnaczej, jak tylko w całości-

3' Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie w przypadku próbki pobranej przez KIĺenta. lnformacje dotyczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobĺerania' itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.

4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji W terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5' Niniejszesprawozdaniezostalosporządzonew2egzemplarzach,zczego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostajeWLaboratorium'

Zatwierdził:

Kĺerownik Dzíału
Laboratoryjne,go

'*({kKr^

ik oddziału
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