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Nr sprawozdania LHS'9o51 2 2'Ą2c .2O1B Kielce, dnia: jl),,i - .1- i ;1

z dnia
Góra
21.11.2018

sPRAWoZDANlE z BADAŃ

KoD PRoBKL 21o3/oBŚ/sP/18
NUMER PRÓBKl NADANY PRzEz PRÓBKoBloRCĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o.,

Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J' Przyłęckiego 112,26 -085 Miedziana
DOKUMENT:
RoDZAJ PRÓBKl

Zlecenie Nr LHS 9052.1073 .2018
woda przeznaczona do spozycia przezludzi

BADAŃ:
(oŃCZENlA BADANlA

OCENA STANU PRÓBK|: bez zastrzeżeń
PUNKT PoBoRU PRoBKl: wodociąg Ćmińsk-Bobrza,Miedziana Góra' ul' Urzędnicza 1B, Urząd Gminy

PRÓBKoBloRCA: Przedstawiciel ZGK Miedziana GÓra (B. Witecka, zaświadczenie nr l-HS/1 5/2018
wydane przez WSSE w Kielcach )

PoBIERANlE pRÓBEK wg: PN-lSo 5667-5:2017-10; PN-EN lSo 19458:2007
DATA l GoDZlNA PoBoRU PRÓBK|:
DATA l GODZ|NA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do

04.12.2018
04.12.2018
04.12.20181

godz. 10.30
godz. 11.00
07 12.2018DA l/\ HOZPOCZLĹ;lA BAIJA IJA IA ZAKUNUZbN

Badane parametry Jednostka Kod Znak Wynik
Wańość parametryczna

(1,2)
ldentyfĺkacja metody

Lrczba bakteír grupy colr (A) jtk/100m1 011a 0 0ĺ3) ]N -EN lso 9308-1'201 4 -1 2+ A1''2017 -0Ą

Llczba enterokoków (A) jtk/ 1 00m1 01 3a 0 0 PN-EN lso 7899-2'200Ą

Lrczba Escherichia colr (A) jtk/100m1 01 5a 0 PN -EN ISO 9308-1;2014-12+41 .2017-04

ogó|na Iiczba mikroorganlzmów
w temp 2212"C (A) Itk/1ml 025a 8 [4,16].

BeZ nieprawidło\,łych

zmian{o)

rN-EN tSO 6222.2004
Vletoda posĺewu Wglębnego

Uarwa (A) mg PVdm3 051 b <2

Akceptowalna przez

konsumentÓW l bez
nlepraWldłowych

zmlan(s)

PN.EN ISO 7887 2012 p 6 metoda C

t4ętnośĆ (A) NTU 052a 034

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nleprawldłowych zmlan
Zalecany zakres
Wartości do 1 0

PN EN ISO 7027-1 2016 09

l\4etoda nefelometryczna

stęŹenle lonóW Wodoíu (plj) (A) 054a 6,5-9,5 PN-EN tSO 105232012

P rzewodnośó elektryczna właśctwa
w 25'C (A)

pS/cm 057a = 339 2500 PN,EN 27888.1999

FN (smak) (A)
stopleń

rozcieńczenIa
059a <1

Akceptowalny przez
konsumentóW l bez

nleprawidłowych zmian

PN-EN 1622 2006
lvletoda uproszczona, parzysta, Wybór

nrewymuszony

ON (zapach) (A)
stopleń

rozcleńczenĺa
06'ĺ a <1

Akceptowalny przez
konsumentów i bez

nieprawldłowych zmian

PN-EN 1622 2006
Nłetoda uproszczona' parzysta, Wybór

nlewymuszony

Ązotyny (A) mg NO2/dmr 't11b 0,02 o,5or6r PN-EN tSO 1 0304-1 .2009+AC 20 1 2

Amonowy lon (A) mg NHo/dm3 1B1b 007 0,50 PN-C 04576,4 1994 p.6a
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Nr sprawozdania: LHS 9051 'z' /Ą|g zorc Kielce, dnia

ľk - Jednostki tworzące kolonle
(1) 

- w pĺzypadku podania Jedne] Wartoścl do|na WartoŚi zakresu Wynosl zero
12) WartoŚć parametryczna Wg rozp Mlnlstra Zdĺowla z dnla 7 g rudnla 2017 ( w spĺawle 1akoścl wody przeznaczone] do spoŻycla przez ludzi

(DzU z2o17( , poz 229Ą\
{3) -DopuszczaslępojedynczebakteÍie<1ojtk(NPL) WprzypadkuWykrycĺabakteril grupycoll <'l0]tk(NPL)/100ml naleŻyvýykonaibadanleparametÍu

E co|ĺ i enterokoki W związku z s 21 ust 4 íozporządzenia
|o) - zaleca się, aby ogóĺna hczba mlkroorganizmóW nie pÍzekÍaczala - 1oo jtk/1 mĺ W wodu ie Wprowadzanej do sieci wodoclągowe1,

-200ltk/1 ml w kranie konsumenta.
(') - PoŻądana wartość tego parametru W Wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PVdm3
(6) _ Warunek. [azotany]/5o+Ĺazotyny]/3 Ś 1' gdzie WartoŚcĺW nawiasach kwadratowych oznaczają' stęŻenie azotanóW (No3) i azoýnów (No2) w mg/dm3.

stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowe] lub innych urządzeń dystrybucji nie moŻe przekraczai Wartoścĺ 0'10 mg/dm3

" - niepewność Íozszerzona wyniku oszacowana d|a poziomu ufności 95% i Współczynnika rozszeÍZenia k=2' nie uwzględnia etapu pobierania pÍóbek

Wynik podany po znaku "<'' dla parametróW fizyczno_chemicznych oznacza wynik poniŻel granicy oznaczenia ilościowego metody' dla smaku i zapachu

vvynik akceptowalny
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oŚWiadcza się, że

1 ' Wyniki badania odnoszą się Wyłącznie do dostaÍczonej próbkl'

2 BeŻ pisemneJ Zgody Laboratorium' sprawozdanle nje moze byi powielane naczq, ]ak tylko W całości.
3 LaboÍatoĺium nle ponosi odpowledzlalności Za pobjeranie W przypadku probkl pob.anej przez Klienta' lnformacje dotyczące sposobu pobierania

opisu mĺe.isca pobierania, ltp są lnĺormacjamt pozyskanymi od Klienta

4 KIientowi przysługuje prawo rek|amac]i W termjnie 14 dni od daty otrzymanla sprawozdania z badań

5 Ninlejsze sprawozdanie zostalo sporządzone W 2 egŻemplarzach' Z. czego 1 otrzymuje Kllent, a 1 pozostaje W Laboralorium
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