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Nr sprawozdania: LHS eosl '2' /g /8 '2018

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KoD PRoBKl: 191o/oBŚ/sP/18
NUMER PRÓBKl NADANY PRZEZ PRoBKoBloRCĘ:
NAZWA l ADRES KLlENTA: ZakładGospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp

Kostomłoty Drugie, ul. Ks. J. Przyłęckiego 1ĺ2'26 -085

Kielce, dnia: 2Ü18 -1i- 1 {

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI

Zlecenie Nr 1HS.9052.988.201 B

Woda przeznaczona do spożycia przezludzi

Przedstawiciel ZGK Miedziana Góra (B' Witecka, zaŚWiadczenie nr LHS/'1 5/2018
wydane przez WSSE w Kielcach )

. z o.o.,
Miedziana Góra

z dnia: 05.I 1 .2018

06.11.2018 godz.
06.11.2018 godz.
06.11.20181 09.11

OCENA STANU PRoBKl: bezzas1rzeŻen
PUNKT PoBoRU PRÓBKI: wodociąg Ćmińsk-Bobrza, Miedziana GÓra, ul' Łazy, przepornpownia

PRÓBKoBloRcA:

PoBlERANlE PRÓarK wg: PN-lSo 5667-5''2017-10; PN-EN lSo 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PROBKI:
DATA l GoDZlNA PRZYJĘC|A PRÓBK| Do BADAŃ:

, ZAKoŃcZENlA BADANlA:/ DAT

9.00
10.00
.2018LJA IA ROZPUCLECI^ BADAN IA / UAIAII\A

Badane parametry Jed nostka Kod Znak Wynik
Wartość parametryczna

11,11

ldentyfikacja metody

-iczba bakterir grupy coli (A) jtk/100m1 011a 0 o(3) )N -EN ISO 9308-1 2014-12+41:2017-o4

_lczba enterokokóW (A) Jtk/100m1 013a 0 0 )N-EN ISO 7899-22004

Liczba Escheĺichia coh (A) ltk/100m1 015a o 0 rN,EN tSO 9308-1 2014-12+41 2017-04

ogólna Iiczba mikroorganiŻmóW
ýv temp 22r2"C (A)

jtk/1ml 025a 3 (1-101.
Bez nieprawidłowych

zmianlaJ

rN-EN ISO 6222.2004
Vletoda posiewu Wgłębnego

BaMa (A) mg Pt/dm3 051 b <2
Akceptowalna przeŻ

konsumentóW i bez
niepraWidłoWych

zmian{s)

)N-EN |so 7887 .2012 p ô metoda c

Mętność (A) NTU 052a < 0,20

Akceptowalna przez
konsumentóW i bez

nieprawidłovýych zmĺan
ZaIecany zakĺes
wartości do 1,0

)N-EN ISO 7027-1.2016-09
vletoda nefelometryczna

Stężenie jonóW Wodoru (pH) (A) 054a 7,2 0,5-9,5 )N-EN tSO 105232012

Przewodnośc eIektryczna WłaŚciwa
w 25"C (A)

pS/cm 057a 314 2500 )N-EN 27888:1 999

'lFN (smak) (A)
stopleń

rozcieńczenia
059a <1

Akceptowalny przez
konsumentóW i bez

nlepÍawidĺowych zmian

rN-EN 1622.2006
ýletoda uproszczona' parzysta' v!Ą/bór

riewymuszony

TON (zapach) (A)
stopleń

íozclenczenia
06't a <l

Akceptowalny przez
konsumentóW i bez

nlepÍawidłowych zmlan

PN-EN 1622 2006
N/etoda uprosZczona, parzysta' V\Ą/bór

niewymuszony

Azotyny (A) mg No2/dm3 1 11b 0,02 o 5o(ô) PN-EN tSO 10304-1 2009+4C 2012

Amonowy1on (A) mg NHa/dm3 1 81b < 007 0,50 PN-C'04576-4 1994 p 6a

Strona 1 z 2 ZałąCznlk 1a do Po-02 obowiąZuje od dnia 01 01 2018r



Nr sprawozdania: LHS.9051 2 /Í /ý '2018 Kielce, dnia 20l$ ií- ĺ I

jtk _ Jednostki tworzące kolonie
(1) 

- w przypadku podania jedne] wartoścl dolna wartość zakĺesu Wynosl zero
12) - wartośó parametryczna Wg rozp Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości Wody pÍzeznaczonej do spozycia wzezfudzi

(Dz.U 22017r ,poz 2294)
(') _Dopuszczasiępo1edynczebakterie<1ojtk(NPL) Wprzypadkuwykryclabakterll grupyco|i <10jtk(NPL)/100m| na|eŹyWykonaćbadanieparametru

E'coli i enterokoki W zwaązku z s 21 ust. 4 lozporządzenia.
|Ą) - zaleca się, aby ogólna hczba makroorganizmów nie pÍzekÍaczała - 1 oo Jtk/1 m| w Wodzie Wprowadzanej do sieci Wodociągowej,

-200lIkll ml w kranie konsumenta
(5) _ Pożądana wartość tego parametÍu W Wodzie W kranie konsumenta - do 15 mg Pťdm3
(6) _ WaÍunek [azotany]/5o+[azotyny]/3 < 1, gdzie Wartości W nawiasach kwadralowych oznaczają stęzenie azotanów (No.) l azotynów (Nor) w mg/dm3'

stężenie azotynóW W Wodzie uzdatnlonej wprowadzonej do sieci Wodociągowej lub innych utządzeń dystrybuc1i nie moze przekraczaó Wartości 0,10 mg/dm3
* - nlepewność rozszerzona Wynlku oszacowana dla poziomu ufnoŚcl 95% i Współczynnlka rozszerzenia k=2' nie uwzg|ędnia etapu pobierania próbek

Wynlk podany po znaku ''<'' dla parametróW fizyczno_chemlcznych oznacza Wynlk ponlze] granicy oznaczenia iIościowego metody, dla smaku izapachu

wynik akceptowalny

Autoryzował: Zatwierdził
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oŚWiadcza się, Że

1 Wyniki badania odnoszą się Wyłącznie do dostarczonej próbki

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nle może być powielane inaczej' ]ak tylko W całoścl'
3 Laboratonum nle ponosl odpowĺedzialności za pobieranie w przypadku próbkl pobrane] przez Klienta lnformacje dotyczące sposobu pobierania,

opisu miejsca pobieranla' itp' są infoímacjami pozyskanymi od K|ienta

4 Klientowi przysługuje prawo Íeklamacjĺ W termin je 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

5 Ninie]szesprawozdaniezostałosporządzonew2egzemplarzacn,zczego'l otrzymu]eK|ient,a1pozostajeWLaboratorium'
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