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BADANIA
fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,, A", objgte zakiesem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badar nicakredytowanych. Wyniki spoza zukresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia , A"
Nr sprawozdania; LHS.9051.2 432 2021 Kielce, dnia: 2021 -11- 0 §
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1307/0B$/SP/21

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
NAZWA | ADRES KLIENTA:

11H/2021

ul. Ks. J. Przyteckiego 1/2, 26 -085 Miedziana Géra
Zlecenie Nr LHS.9052. 707 .2021

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBK!:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
wydane przez WSSE w Kielcach

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Miedziane] Gorze Sp. z o0.0., Kostomtoty Drugie,

z dnia: 28.10.2021

wodocigg Cmirisk -Bobrza, Miedziana Géra, ul. tazy, Przepompownia.
Przedstawiciel ZGK Miedziana Goéra (B. Witecka) zaswiadczenie nr LHS/15/2018

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007

03.11.2021 godz. 9.00
03.11.2021 godz. 9.35
03.11.2021/ 06.11.2021

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mi 011a = 0 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogélna liczba mikroorganizméw . _ . Bez nieprawidiowych |PN-EN SO 62222004
w temp. 22+2°C (A) jt/1ml geta = 10 [519] zmian'® Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3 .
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez .
Metnosé (A) NTU 052a = 0,52 nieprawidiowych zmian. PN-EN ISO 7027-1:2018-08
Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jondéw wodoru (pH) (A) 054a = 72 6,5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnosé¢ elektryczna wiasciwa _ .
w 25°C (A) ySicm 057a = 329 2500 PN-EN 27888:1999
stopien Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TEN (smak) (A) ; P .| 059a < 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybér
rozciefczenia . . A :
nieprawidiowych zmian. |niewymuszony
stopiert Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) top .| 061a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wyb6r
rozcienczenia ) ; :
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
Azotyny (A) mg NO/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012
Amonowy jon (A) mg NHg/dm® | 181b « 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
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Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 12.11.2020r




